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1 YLEISET VAROITUKSET 
 
1.1 YLEISET VAROITUKSET 
Laitteet on suunniteltu jäähdyttämään ja/tai lämmittämään vettä ja glykolinestettä, ja niitä on 
käytettävä suorituskykyään vastaavissa sovelluksissa. Nämä laitteet on suunniteltu 
käytettäväksi asunnoissa ja vastaavissa sovelluksissa. 
Valmistaja ei ole vastuussa ihmisille, eläimille tai esineille aiheutuneista vahingoista, jotka 
johtuvat virheellisistä asennuksesta, säädöstä, ylläpidosta tai käytöstä. Vain tässä luettelossa 
erikseen mainitut sovellukset on sallittu. 
 
Lue ohjekirja huolellisesti. Kaikki työt tulee antaa pätevän henkilökunnan suoritettavaksi 
asennusmaassa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 
 
Takuu kumoutuu, ellei yllä olevia ohjeita noudateta, ja jos laite 
käynnistetään ensimmäisen kerran ilman, että paikalla on myyjän edustajaa (mikäli 
toimitussopimuksessa on niin määritetty), jonka tulee laatia käynnistysraportti. 
Käynnistysraportti on palautettava Onninen Oy Kylmä. 
 
Laitteen mukana toimitetut ohjeet tulee luovuttaa omistajalle, jonka tulee säilyttää ne 
huolellisesti, jotta niitä voidaan käyttää tulevan ylläpito- tai huoltotyön yhteydessä. 
 
Kun kuljetusliike toimittaa tuotteet, tarkista, että pakkaus ja laite eivät ole vioittuneet. Jos 
havaitset vaurioita tai puuttuvia osia, merkitse tämä rahtikirjaan.  
 
Kaikki korjaus- ja ylläpitotyöt tulee antaa yhtiön teknisen palvelun tai valtuutetun henkilöstön 
tehtäväksi tämän ohjekirjan ohjeiden mukaisesti. Ellei tätä ja Onnisen ylisiä toimitusehtoja  
noudateta, valmistaja ei ole vastuussa tuloksena olevista vahingoista. 

 
 

Tässä julkaisussa ja laitteen sisällä käytetään seu raavia symboleja:  
  

 

TÄRKEÄÄ 

 

KIELTO 

 

VAARA - JÄNNITE 

 

VAARA - LIIKKUVIA OSIA 

 

VAARA - KORKEA LÄMPÖTILA 
 
 
 
 

 
 
1.2 YMPÄRISTÖTIEDOT 
Tämä laite sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja, joita koskee Kioton sopimus. 
Huoltaminen ja purkaminen tulee jättää koulutettujen ammattilaisten tehtäväksi. R410A 
GWP=1975 
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FUN 
1.3 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA 
 Käytettäessä sähköllä toimivaa laitetta, joka sisältää vettä, on otettava huomioon mm. 
seuraavat tärkeät turvallisuusohjeet: 
 
  

- Lapset tai epäpätevät henkilöt eivät saa käyttää laitetta ilman valvontaa. 
 
- Älä koske laitetta paljain jaloin tai vartalon märillä tai kosteilla osilla 
 
- Älä huolla laitetta katkaisematta ensin laitteen sähkönsyöttöä. 
 
- Älä muuta turvallisuuteen tai säädöksiin liittyviä laitteita ilman valmistajan lupaa 

ja ohjeita. 
 
- Älä vedä, irrota tai käännä laitteesta tulevia sähkökaapeleita, vaikka laite olisi 

irrotettuna sähköverkosta. 
 
- Älä avaa ovia tai luukkuja, joista avautuu pääsy laitteen sisäosiin varmistamatta 

ensin, että pääkytkin on pois-asennossa. 
 
- Älä työnnä teräviä esineitä ilmanotto- tai poistosäleikköihin. 
 
- Älä hävitä  tai hylkää pakkausmateriaaleja (pahvi, niitit, muovipussit jne.) lasten 

ulottuville, sillä ne voivat aiheuttaa vaaran. 
  
 

 
- Jätä riittävä väli laitteen ja muiden laitteiden tai rakenteiden väliin. Jätä laitteen 

ympärille riittävästi tilaa, jotta sitä voidaan ylläpitää ja/tai huoltaa; 
 

- Virransyöttö: sähkökaapeleiden läpimitan tulee olla riittävä suhteessa laitteen 
tehoon, ja virransyötön jännitteen tulee vastata laitteessa ilmoitettua. Kaikki 
laitteet tulee maadoittaa asennusmaan lainsäädännön mukaisesti. 

 
- Nestekytkennät tulee tehdä ohjeiden mukaisesti, jotta varmistetaan laitteen 

oikea toiminta. Jos laitetta ei käytetä talvella, tyhjennä vesipiiri tai lisää siihen 
glykolia. 
 

- Käsittele laitetta äärimmäisen varovasti (ks. painojakaumataulukko), jotta 
vältetään vauriot. 
 

Mallista 5 malliin 15 
- Liittimissä 10, 11, 12 ja 13 voi olla virtaa senkin jälkeen, kun laitteen virta on 

katkaistu. Tarkista näiden liittimien jännite, ennen kuin jatkat. 
 

- Laitteet toimitetaan ilman pääkytkintä. 
 
- Laitteen virransyöttö tulee katkaista sopivalla pääkytkimellä, joka asentajan tulee 

toimittaa ja asentaa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.4 TUNNISTUS 
Jäähdytin voidaan tunnistaa seuraavien tietojen perusteella: 
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Pakkauksen etiketti: Ilmoittaa tuotteen tunnistetiedot. 
 
SMART / SMART HP 5 ÷ 33                              SMART / SMART HP 35 ÷ 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SMART    HP    M    6   
  
 
HP Lämpöpumppuversio 
 
M Virransyöttö 
M 230/1/50 
 T 400/3/50+N 
 
6 Jäähdytyskapasiteetti (kW) 
 

 
 
Tyyppikilpi: Ilmoittaa laitteen tekniset tiedot ja suorituskyvyn. 
Mikäli tyyppikilpi katoaa, pyydä uusi kilpi After Sales -palvelusta. 
 
 
SMART / SMART HP 5 ÷ 33                              SMART / SMART HP 35 ÷ 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tyyppikilpien tai muiden laitteen tunnistetietojen peukalointi tai poistaminen tai 
niiden puuttuminen vaikeuttaa asennusta ja ylläpitoa. 

 
 
1.5 TUOTTEEN VASTAANOTTO JA KÄSITTELY 
Jäähdyttimien mukana toimitetaan seuraavat asiakirjat: 

- Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje, 

KÄLTELEISTUNG ----------------- kW 
HEIZLEISTUNG ----------------- kW 
KÄLTEMITTEL -----------------  
KÄLTEMITTELFÜLLUNG ----------------- kg 
MAX DRUCK ----------------- bar 
NETZSPANNUNG ----------------- V_Hz 
NETZSPANNUNG (STEUERSTORM) ----------------- V_Hz 
MAX LEISTUNGSAUFNAHME ----------------- kW 
MAX STROMAUFNAHME ----------------- A 
ANLAUFSTORM ----------------- A 
SCHALTPLAN ----------------- n° 
GEWICHT ----------------- kg 
BAUJAHR __________  

 

27010 Valle Salimbene (PV) Via Roma 5 – Italy 
Puh. +39 0382 433811 – Fax +39 0382 587148 
 
Divisione di Produzione   Tuotanto-osasto 
 
 
 
Unità serie  
Laitteen sarja  
 
Tensione di alimentazione  
Virransyöttö 
 
Max corrente assorbita totale  
Suurin kokonaisvirrankulutus A 
 
Refrigerante  Tipo 
Jäähdytysaine kg Tyyppi 
 
Peso netto   
Nettopaino kg 
  
Data  
Päiväys 
 
Osan numero 
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- CE-ilmoitus 
- kytkentäkaavio 

Nämä asiakirjat toimitetaan muovipussissa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laitetta saavat käsitellä vain pätevät henkilöt käyttäen jäähdyttimen painolle sopivaa laitteistoa.  
Käytettäessä haarukkatrukkia aseta haarukat jalustan alle mahdollisimman leveälle. 
Käytettäessä nostinta vedä kaapelit jalustan alaosan alta, varmistaen samalla, etteivät ne paina 
laitetta.  
Kun pakkaus on poistettu, laitetta voidaan nostaa ja siirtää soveltuvan käsittelylaitteiston avulla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ohjekirja on olennainen osa laitetta, ja se tulee siksi lukea ja säilyttää huolellisesti. 
Suosittelemme, ettei pakkausta poisteta, ennen kuin laite on tuotu 
asennuspaikalle. 
 
 
Älä hävitä pakkausmateriaalia ympäristöön tai jätät niitä lasten ulottuville, sillä se 
voi aiheuttaa vaaran. 
 

 
 
Kuljetuksen aikana kone tulee pitää pystyasennossa. 
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2          VAKIOYKSIKÖN KUVAUS 
 

Aksiaalipuhaltimilla varustetut vedenjäähdytyskoneet toimivat jäähdytysnesteellä ja sopivat 
ulkoasennukseen. Laitteet täyttävät direktiivin 2006/42/EY olennaiset vaatimukset. 
Ne on koestettu tehtaalla, jolloin asennus paikan päällä rajoittuu neste- ja sähköliitoksiin. 
 
·  RAKENNE 

Paneelit ja jalusta on valmistettu epoksijauhemaalatusta, galvanoidusta teräslevystä, jonka 
ansiosta ne ovat täysin säänkestäviä.  

 Kondenssiveden keräysastia on vakiona (mallit 5-15). 
·  KOMPRESSORIT 

Hermeettinen scroll- kompressori lämmityksellä ja lämpösuojalla. 
·  HÖYRYSTIN 

AISI 316 ruostumaton teräslevyvaihdin sähkölämmittimellä  ja paine-erokytkimellä . 
Kotelo päällystetty veden kestävällä, suljettusoluisella neopreenipinnoitteella. 

·  PUMPUT 
Mallista 5 malliin 15 

Näissä laitteissa on valmiiksi sisään asennettu pumppu, jonka veden kanssa 
kosketuksissa olevat osat on tehty korroosionkestävistä materiaaleista. Sisäänrakennettu 
kondensaattori takaa korkean käynnistysväännön ja juoksupyörän kammiossa on 
automaattinen tuuletin. 

Mallista 19 malliin 49 
3-vaiheinen keskipakopumppu, jonka pesä on ruostumatonta terästä.  
PUMPPURYHMÄ 
Sisältää paisuntasäiliön, varoventtiilin, painemittarin ja pumpun.  

·  LAUHDUTUSPATTERIT 
Valmistettu kupariputkista ja alumiinilamelleista.  
Lauhdutuspatterien suojasäleiköt vakiona malliin 15 asti. 

·  PUHALTIMET 
·  Aksiaalivirtauspuhaltimet ulkoisella juoksupyörällä. Kuusinapainen sähkömoottori 

sisäänrakennetulla lämpösuojalla. Laite on tarkoitettu käytettäväksi matalissa 
ulkolämpötiloissa : jatkuva nopeussäätö painetunnistimella. 

·  KYLMÄAINEPIIRI 
·  Sisältää seuraavat osat: suodatin, näkölasi (mallit 11-49), paisuntaventtiili, Kytkimet syötön 

ja imupaineen ohjaukseen. Laite toimitetaan täydellisenä öljyllä ja R410A 
kylmäainetäytöksellä, tehtaalla koestettuna. 

·  SÄHKÖPANEELI 
Mallista 5 malliin 15 

Rakennettu standardin IEC 204-1/EN60335-2-40 mukaisesti, sisältäen kompressorin 
kontaktorin.  
Ohjaus paneelin HSW7 kautta. 

Mallista 19 malliin 49 
Rakennettu standardin IEC 204-1/EN60335-2-40 mukaisesti, sisältäen kompressorin 
kontaktorin.   
Mallista 19 malliin 33 
Ohjaus paneelin HSW7 kautta.  
Mallista 35 malliin 49 
Ohjaus paneelin ST500 kautta.  

 
VALINNAISET LISÄVARUSTEEET 

- Irrotettava metalliverkkosuodatin 
- Pumppusarja (mallit 11-15). 
- Kondenssivesikaukalo (mallit 19-33) 
- Lauhdutuspatterin suojasäleiköt (mallit 19-49) 
- Säiliö (mallit 5-33) 
- Säiliön kytkentäletkut (mallit 5-33) 
- Kumiset tärinänvaimentimet. 
- Etänäppäimistösarja. 
- RC-Com Mbus/Jbus -sarjaliitäntäsarja (mallit 35-49) 

Yllä olevat varusteet ovat valinnaisia. Kokoonpano-ohjeet ja tekniset tiedot ovat niiden 
ohjekirjoissa. 
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1. Sähköpaneeli 
2. Ohjauspaneeli 
3. Lämmönvaihdin  
4. Matalapainekytkin 
5. Korkeapainekytkin 
6. Näkölasi 
7. Scroll-kompressori 
8. Suodatin 
9. Paisuntaventtiili 
10. Aksiaalipuhallin 
11. Lauhdutinpatteri  
12. Pumppu 
13. Nestevaraaja (SMART.HP) 
14. Paisuntasäiliö 
15. Kääntöventtiili (SMART.HP) 

 

1. Sähköpaneeli 
2. Ohjauspaneeli 
3. Lämmönvaihdin  
4. Matalapainekytkin 
5. Korkeapainekytkin 
6. Virtausilmaisin 
7. Scroll- kompressori 
8. Suodatin 
9. Paisuntaventtiili 
10. Aksiaalipuhallin 
11. Lauhdutinpatteri  
12. Pumppu 
13. Nestevaraaja (SMART.HP) 
14. Nestevaraaja 
15. Kääntöventtiili (SMART.HP) 
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3 ASENNUS 
 

3.1 ASENNUSPAIKAN VALINTA 
Ennen laitteen asentamista sovi asiakkaan kanssa, minne laite asennetaan. Huomioi seuraavat 
seikat: 

- tarkista, että kiinnityspisteet riittävät kannattamaan laitteen painon 
- noudata tarkasti turvaetäisyyksiä laitteen ja muiden laitteiden tai rakenteiden välillä, 

jotta laitteen sisään tuleva ja siitä poistuva ilma pääsee pyörimään vapaasti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 SIJOITTELU 
Ennen laitteen käsittelyä tarkista käytettyjen nostolaitteiden kapasiteetti ja noudata pakkauksen 
ohjeita. 
Siirrä laitetta vaakatasossa käyttämällä trukkinostinta tai vastaavaa, muistaen laitteen 
painojakauma.  
Laitteen nostamista varten aseta sen alle riittävän pitkät putket, jotta nostotaljat ja varmistintapit 
voidaan asettaa laitteen jalkoihin. 
Aseta taljojen ja laitteen väliin suoja, jotta taljat eivät vahingoita laitetta. Sijoita laite asiakkaan 
osoittamaan paikkaan.  
Aseta jalustan ja tukipinnan väliin joko kumikerros (vähimmäispaksuus 10 mm) tai tärinää 
vaimentavat jalat (lisävaruste).  
Kiinnitä laite ja varmista samalla, että se on suorassa ja hydrauliikka- ja sähköosat ovat hyvin 
luoksepäästävissä.  
Jos asennuspaikka on erityisen tuulinen, kiinnitä laite tukipintaan tukevasti. Käytä tarvittaessa 
kiristystankoja. 
 Asennettaessa lämpöpumppuyksikkö varmista, että kondenssivesi poistuu poistoletkun kautta.  
Estä lehtiä, oksia tai lunta kerääntymästä laitteen ympärille. Ne voivat vähentää laitteen tehoa. 
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3.3 PUTKILIITÄNNÄT 
Komponenttien valinta ja asennus on asentajan vastuulla. Asentajan tulee noudattaa hyvää 
työkäytäntöä sekä voimassa olevaa lainsäädäntöä.  

- Ennen putkien yhdistämistä varmista, ettei niissä ole kiviä, hiekkaa, ruostetta, sakkaa 
tai muita aineita, jotka voivat vahingoittaa laitetta.  

- On suositeltavaa rakentaa ohitus, jonka kautta putket voidaan huuhdella ilman laitteen 
irrottamista (ks. tyhjennysventtiilit).  

- Putkisto tulee tukea niin, ettei sen paino kuormita laitetta. Suosittelemme, että 
seuraavat laitteet asennetaan neste/vesipiiriin: 
o Kaksi painemittaria sopivalla asteikolla (tulo ja lähtö).  
o Kaksi tärinänvaimentimen liitäntää (tulo ja lähtö). 
o Kaksi levyluistiventtiiliä (normaali tulossa, kalibroitava lähdössä). 
o Virtauskytkin (tulo) tai paine-erokytkin (tulo-lähtö). 
o Kaksi lämpömittaria (tulo ja lähtö). 
o Tulosuodatin, joka on asennettu mahdollisimman lähelle haihdutinta siten, että se 

on helposti luoksepäästävissä normaalia ylläpitoa varten. 
 
Veden virtauksen tulee pysyä samana toiminnan ajan.  
Laitteen vesisisällön tulee olla sellainen, ettei se haittaa jäähdytysnestepiirien toimintaa. Katso 
sivulla 17 ilmoitettuja arvoja. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mallista 13 malliin 15 
Jos asennus vaatii nostokorkeutta enemmän kuin varastosäiliön ja pumpun asentaminen 
tuottaa, suositellaan lisäpumpun asentamista laitteeseen. 
Pumpun sähkö paneelin liittimeen 4 ja 5. 
 
 
 
 
 

Järjestelmään tulee asentaa paluulinjaan kytketty täyttöjärjestelmä sekä 
tyhjennyshana, joka asennetaan järjestelmän alimpaan kohtaan.  
 
 

 
Valmistaja ei ole vastuussa laitteen tukkeutumisesta, rikkoutumisesta tai melusta, 
joka seuraa, jos suodattimia tai tärinänvaimentimia ei asenneta.  

 
 
 
 
 
 

1. Painemittari 
2. Joustavaliitäntä 
3. Sulkuventtiili 
4. Säätöventtiili 
5. Virtauskytkin 
6. Lämpömittari 
7. Pumppu 
8. Varoventtiili 
9. Ilmaus 
10. Paisuntasäiliö 
11. Suodatin 
12. Täyttöventtiili 
13. Lämpötila-anturi 
14. Paine-erokytkin 
15. Tyhjennys-

/kemikaalipesuventtiili 
16. Levylämmönvaihdin 
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Malli  5 6 7 9 11 13 15 

Veden sisääntulo  Ø 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 

Veden lähtö Ø 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 

Malli  19 22 26 33 35 40 49 

Veden sisääntulo  Ø 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/2" F 1 1/2" F 1 1/2" F 

Veden lähtö Ø 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/2" M 1 1/2" M 1 1/2" M 



Luku 3  -  ASENNUS 
 

 RC GROUP S.p.A   I_SMT_0909_GB 

 
12 

 
 
3.4 NESTELINJAN TÄYTTÖ 

- Ennen täyttöä varmista, että tyhjennyshana on suljettu. 
- Avaa kaikki ilman poistoventtiilit. 
- Avaa levyluistiventtiilit. 
- Aloita täyttö avaamalla hitaasti veden täyttöhana laitteen sisällä 
- Kun vesi alkaa vuotaa ulos ilman poistoventtiileistä, sulje ne ja jatka täyttöä, kunnes 

painemittari ilmaisee 1,5 barin painetta. 
 
3.5 NESTELINJAN TYHJENNYS 

- Ennen tyhjennystä käännä pääkytkin off-asentoon 
- Varmista, että asennuksen täyttöhana on suljettu 
- Avaa laitteen ulkopuolella oleva tyhjennyshana sekä kaikki ilman poistoventtiilit. 

 
Asennus tulee täyttää 1-2 bar paineeseen. 
Suosittelemme, että toimenpide toistetaan, kun laite on käynyt muutamia tunteja. 
Asennuksen paine tulee 
tarkastaa säännöllisesti, ja jos paine laskee alle 1 barin, vettä tulee lisätä. 
Tarkista liitosten tiiviys. 

 
Jos kierrossa olevassa nesteessä on jäänestoa, kierron ei saa antaa tyhjentyä 
vapaasti, sillä neste on saastuttavaa.  
Neste tulee kerätä mahdollista uudelleenkäyttöä varten. 
 
Tyhjennettäessä kiertoa lämpöpumppukäytön jälkeen on noudatettava 
varovaisuutta, sillä vesi voi olla kuumaa (jopa 50 °C). 

 
 
 
 
Käytettäessä tietynlaista vettä  täyttöön tai lisäämiseen, on vesi käsiteltävä ensin 
käsittelyjärjestelmällä. Viitearvot ovat taulukossa. 
 
 

Ph 6÷8 
Sähkönjohtavuus Alle 200 mV/cm (25 °C) 
Kloori-ionit Alle 50 ppm 
Rikkihappoionit Alle 50 ppm 
Raudan kokonaismäärä Alle 0,3 ppm 
Emäksisyys M Alle 50 ppm 
Kokonaiskovuus Alle 50 ppm 
Rikki-ionit ei lainkaan 
Ammoniumionit ei lainkaan 
Pii-ionit Alle 30 ppm 

 
 
3.6 SÄHKÖKYTKENNÄT  
Jäähdyttimien sisäiset sähkökytkennät on tehty tehtaalla valmiiksi mm. lämpösuojat sekä 
lukittavan päävirtakytkimen asennuksen ja virtauskytkimen yhdistämisen oikeisiin liittimiin. 
Kaikki yllä olevat toimenpiteet tulee jättää pätevän henkilökunnan tehtäväksi voimassa olevan 
lainsäädännön mukaisesti. 
Kaikissa sähkötöissä tulee käyttää tässä ohjekirjassa olevia kytkentäkaavioita. 
Suosittelemme myös tarkistamaan, 
 

että virransyötön ominaisuudet riittävät alla olevassa taulukossa kuvattuihin 
kulutuksiin, huomioiden, että samaan aikaan saatetaan käyttää myös muita laitteita. 

 
Laitteen virta tulee kytkeä vasta, kun asennustyöt on suoritettu loppuun. 
 
Kaikki sähköliitännät tulee antaa pätevän henkilökunnan tehtäviksi asennusmaassa 
voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 
 
 
Noudata ohjeita vaihe-, nolla- ja maajohtimien yhdistämisessä. Virransyöttöön tulee 
asentaa oikosuluilta ja maavuodoilta suojaava laite, joka eristää asennuksen muista 
laitteista. 
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Jännitteen tulee olla ±10 %:n alueella laitteelle ilmoitetusta syöttöjännitteestä 
(kolmivaihelaitteissa ero vaiheiden välillä ei saa ylittää 3 %). Elleivät nämä parametrit 
täyty, ota yhteys sähkölaitokseen 
 
Sähkökytkennöissä tulee käyttää kaksoiseristettyä kaapelia asennusmaan 
lainsäädännön mukaisesti 
 
Laitteen välittömään läheisyyteen on asennettava mo lempiin suuntiin toimiva 
lämpökuormituskytkin ja lukittava päävirtakytkin CEI -EN-standardien 
mukaisesti (kontaktien väli vähintään 3 mm). Kytkin ten kytkentä- ja 
virtasuojauskyvyn tulee perustua alla olevaan sähkö laitteiden tietotaulukkoon 
 
Laitteiden tulee olla lukittavia. 
 
Tehokas maaliitäntä on pakollinen. Ellei laitetta maadoiteta, valmistaja ei ole 
vastuussa tuloksena olevista vahingoista. 
 
Kolmivaihelaitteiden vaiheiden oikea kytkentä tulee varmistaa. 
 
 
Älä käytä vesiputkia laitteen maadoitukseen. 
 
 
 
 

 
3.7 SÄHKÖISET TIEDOT 
 

Malli  Virransyöttö 
(V-Ph-Hz) 

 SMART / SMART.HP  
SULAKE 

5x20 mm 250V lasiputkisulake  Enimmäis- 
arvo (1) Kompressori  

 F.L.I. 
(kW) 

F.L.A. 
(A) 

L.R.A. 
(A) 

 
FU1 FU2 FU3 FU4 

5 230/1/50  3,6 17,6 58  -- 1 A 1 A 6,3 A 
6 230/1/50  3,7 17,6 61  -- 1 A 1 A 6,3 A 
7 230/1/50  4,1 20,6 82  -- 1 A 1 A 6,3 A 
9 230/1/50  4,9 24,6 97  -- 1 A 1 A 6,3 A 
11 230/1/50  4,8 28,6 130  -- 1 A 2 A 6,3 A 
6 400/3/50+N  3,2 7,1 32  -- 1 A 1 A 6,3 A 
7 400/3/50+N  3,9 7,6 35  -- 1 A 1 A 6,3 A 
9 400/3/50+N  4,5 9,6 48  -- 1 A 2 A 6,3 A 
11 400/3/50+N  5,6 11,6 64  -- 1 A 2 A 6,3 A 
13 400/3/50+N  6,9 13,4 64  -- 1 A 2 A 6,3 A 
15 400/3/50+N  8,8 16,6 74  -- 1 A 8 A 6,3 A 
19 400/3/50+N  9,8 22,6 95  1 A 1 A 8 A 6,3 A 
21 400/3/50+N  12,7 27,6 111  1 A 1 A 8 A 6,3 A 
26 400/3/50+N  13,0 28,6 118  1 A 1 A 8 A 6,3 A 
33 400/3/50+N  17,3 37,6 140  1 A 1 A 8 A 6,3 A 
35 400/3/50+N  16,5 36,4 140  1 A 1 A 8 A 10 A 
40 400/3/50+N  19,1 39,8 174  1 A 1 A 8 A 10 A 
49 400/3/50+N  24,6 46,8 225  1 A 1 A 8 A 10 A 

 
F.L.I.  Laitteen tulojännite 
F.L.A.  Laitteen käyttämä virta 
L.R.A.  Kompressorin käynnistysvirta 
 
1. Näitä arvoja tulee käyttää suojakytkinten ja virtakaapelien mitoituksessa. 
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3.8 SÄHKÖPANEELI 
Sähköpaneeli sijaitsee laitteen sisällä tekniikkaosaston yläosassa. Samassa paikassa on myös 
useita jäähdytysnestepiirin komponentteja. 
Sähköpaneeliin pääsee käsiksi avaamalla laitteen etupaneelin ruuvit, jolloin etupaneelin voi 
irrottaa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Johtimissa on jännite silloinkin, kun oven katkaisu kytkin on pois päältä.  
 

A1 Radiohäiriönpoistin 
A2  Elektroninen ohjain 
A4  Pumpun elektroninen ohjainkortti 
C1  Kompressorin 

käynnistyskondensaattori 
C2/C3  Tuulettimen käynnistyskondensaattori 
FU2  Ulkoisen piirin suojaussulake 
FU3  Tuulettimen sulake 
FU4  Vesipumpun sulake 
KA1  Korkeapainekytkimen rele 
KA3  Hälytysrele 
KM1  Kompressorin kontaktori 
TC1  Suojamuuntaja 
* Vain malli 11 

 

A1 Radiohäiriönpoistin 
A2  Elektroninen ohjain 
A4  Pumpun elektroninen ohjainkortti 
C2/C3  Tuulettimen käynnistyskondensaattori 
FU2  Ulkoisen piirin suojaussulake 
FU3  Tuulettimen sulake 
FU4  Vesipumpun sulake 
KA1  Korkeapainekytkimen rele 
KA3  Hälytysrele 
KM1  Kompressorin kontaktori 
TC1  Suojamuuntaja 
* Vain mallit 11 / 13 / 15 
 

YKSIVAIHEINEN  5 / 6 / 7 / 9 / 11 – 230/1/50 

KOLMIVAIHE  6 / 7 / 9 / 11/ 13 / 15 – 400/3/50+N 

A1  Radiohäiriönpoistin 
A2  Elektroninen ohjain 
A3  Tuulettimen elektroninen ohjainkortti 
A4  Pumpun elektroninen ohjainkortti 
C2-3-5 Tuulettimen käynnistyskondensaattori 
C4  Häiriönpoistokondensaattori 
FU1  Muuntajan sulake 
FU2  Ulkoisen piirin suojaussulake 
FU3  Tuulettimen sulake 
FU4  Vesipumpun sulake 
KA1  Korkeapainekytkimen rele 
KA2  Vaiheen ohjausrele 
KA3  Hälytysrele 
KM1  Kompressorin kontaktori 
QM1  Kompressorin lämpökuormituskytkin 
QS1  Oven lukituksen pääkytkin 
TC1  Suojamuuntaja 
 

KOLMIVAIHE  19 / 22 / 26 / 33 / 35 / 40 / 49 – 400/3/ 50+N 
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3.9 LIITÄNNÄT 
 
·  SÄHKÖLIITÄNNÄT 

Tuo virran syöttökaapeli laitteen sisällä olevaan sähköpaneeliin ja liitä se yksivaiheisessa 
laitteessa (230/1/50) liittimiin U-N siten, että U on vaihe, N on nolla ja PE on maa, tai 
kolmivaihelaitteessa (400/3/50+N) liittimiin U-V-W-N siten, että U-V-W ovat vaiheet, N nolla 
ja PE maa. 

·  ULKOISET LIITÄNNÄT 
Kaikki alla kuvatut liittimet ovat sähköpaneelin sisällä olevassa liitinkortissa ja niitä 
kutsutaan asentajan liittimiksi. 

·  ULKOINEN OHJAUS  
Asennettaessa etäkäynnistys- ja sammutuslaite on asentajan liitinkortin liitinten 6 ja 7 
välissä oleva hyppylanka korvattava kytkimellä. Ajastinkäyttöä varten yhdistä päivä- tai 
viikkoajastin liitinten 6 ja 7 väliin. 

·  LÄMMITYKSEN/VIILENNYKSEN ETÄOHJAUS 
Asennettaessa lämmityksen/jäähdytyksen etävalitsin on asentajan liitinkortin liitinten 8 ja 9 
välissä oleva hyppylanka korvattava kytkimellä. Aktivoi toiminto seuraavasti: 

·  HÄLYTYS 
 Haluttaessa ilmoituksen laitteen pysähtymisestä vian vuoksi voidaan ääni- tai 

valohälytyslaite yhdistää liitinten 10 ja 11 väliin. Kytke vaihe liittimeen 11 ja hälytyslaite 
liittimen 10 ja nollan väliin. 

·  ETÄNÄPPÄIMISTÖSARJA 
Etänäppäimistösarjan avulla voidaan käyttää kaikkia laitteen toimintoja sekä tutkia 
elektroniikkakortin parametrejä kauempana laitteesta sijaitsevasta pisteestä. Sarja sisältää 
kauko-ohjainmoduulin. 
Asenna sarja seuraavasti: 
- katkaise virransyöttö ja avaa sitten sähköpaneelin sisäosa 
- yhdistä kauko-ohjausmoduuli 3 johdolla asentajan liitinkortin liittimiin 18, 19 ja 20. 

 
Magneettikentistä johtuvan häiriön välttämiseksi suosittelemme häiriösuojatun 
kaapelin käyttöä. Kaapelin enimmäispituus on 100 m. 

 
·  VIRTAUSKYTKIMEN LIITÄNTÄ 

Jos käytetään virtauskytkintä, liitä se asentajan liitinkortin liittimiin 14 ja 15, kun olet 
poistanut hyppylangan. 

·  KOMPRESSORIN PÄÄLLÄ TIETOI 
Jos kompressorin käyntitila on välitettävä eteenpäin, liittimiin 12 ja 13 voidaan liittää ääni- 
tai valoilmaisinlaite. Liitä vaihe liittimeen 13 ja signaalilaite liittimen 12 ja nollan väliin. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  Kytkin (ei toimiteta mukana) 
2 Valot (ei toimiteta mukana) 
3  Virtakytkin ja ajastin (ei toimiteta mukana) 

4 SMART.HP-mallissa kesä-/talvivalitsin; SMART-
mallissa liittimet 8-9 suljettu. 

A6 Kauko-ohjaus 
F3  Virtauskytkin 

LIITTIMET 
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4 TEKNISET TIEDOT 
 

4.1 TOIMINTARAJOITUKSET 
 
 

- Vesipiirin paine min.-max. (bar) 1-3 
  

- Max. säilytyslämpötila (°C) 63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
4.2 ETYLEENIGLYKOLILIUOKSET 
Laitteen suorituskyky alenee käytettäessä etyleeniglykoliliuoksia lämmönsiirtoon veden sijasta.  
Kerro suorituskykyarvot alla olevassa taulukossa annetuilla arvoilla. 
 

Jäätymispiste (°C)  

 0 -5 -10 -15 -20 -25 

Etyleeniglykolin paino-%  

 0 12% 20% 28% 35% 40% 

cPf 1 0,985 0,98 0,974 0,97 0,965 

cQ 1 1,02 1,04 1,075 1,11 1,14 

cdp 1 1,07 1,11 1,18 1,22 1,24 
 
cPf:  jäähdytyskapasiteetin korjauskerroin 
cQ:  virtausnopeuden korjauskerroin 
cdp:  paineen alenemisen korjauskerroin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JÄÄHDYTYS  LÄMMITYS 

Menoveden lähtölämpötila Menoveden lämpötila 
 

U
lk

oi
lm

an
 lä

m
pö

til
a 

U
lk

oi
lm

an
 lä

m
pö

til
a 

 

Suositeltu käyttöalue 
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4.3 LAITTEEN MINIMIVESITILAVUUS 
 
 

Malli  5 6 7 9 11 13 15 19 22 26 33 35 40 49 

SMART.HP l 19 24 27,3 31,5 40 46 57 74 85 103 124 131 150 194 

SMART l 14 18 20,3 24 30,5 36 43,5 55 65 78 94 100 114 140 

 
 
 
4.4 VESIPUMPUN NOSTOKORKEUS 
 
Asennuksen käyttökelpoinen nostokorkeus (paine) saadaan vähentämällä 
levylämmönvaihtimen painehäviö. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SMART / SMART.HP 5 / 6 / 7 / 9 / 11 / 13 / 15 

1 = SMART / SMART.HP 19 / 21 
2 = SMART / SMART.HP 26 / 33 
3 = SMART / SMART.HP 35 / 40 
4 = SMART / SMART.HP 49 

Veden virtausnopeus (m3/h) 

N
os

to
ko

rk
eu

s 
(k

P
a)

 

P
ur

ku
pa

in
e 

(k
P

a)
 

 

Veden virtausnopeus (m3/h) 
 

1 = Matala nopeus 
2 = Keskinopeus 
3 = Korkea nopeus 
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4.5 LÄMMÖNVAIHTIMEN PINEHÄVIÖ (VESIPUOLI) 
  

Malli 
Veden 
virtaus m3/h 0,6 0,8 1,0 1,2 1,5 1,6 1,8 

5 

Paineen 
pudotus 

kPa 14 25 39 56  --  --  -- 

6 kPa 9 17 26 37 59 67  -- 

7 kPa  -- 12 19 28 44 50 -- 

9 kPa  -- 8 12 17 27 31 39 
 

Malli Veden 
virtaus m3/h 1,4 1,9 2,3 2,7 3,0 3,4 3,8 

11 
Paineen 
pudotus 

kPa 12 23 34 46 57 -- -- 

13 kPa 10 20 27 37 46 59 -- 

15 kPa -- 15 20 27 33 43 53 
 

Malli Veden 
virtaus m3/h 3,0 3,3 3,8 4,5 5,2 5,7 6,2 7,0 7,8 

19 

Paineen 
pudotus 

kPa 20 24 32 45  --  --  --  --  -- 

21 kPa 19 23 30 42 50 -- -- -- -- 

26 kPa -- 13 21 30 40 48 57 -- -- 

33 kPa -- -- 14 20 27 32 38 48 60 
 

Malli Veden 
virtaus m3/h 4,7 5,4 5,9 6,8 7,5 8,5 9,5 10,5 12,0 

35 
Paineen 
pudotus 

kPa 23 31 37 49 60 -- -- -- -- 

40 kPa 18 24 29 39 47 60 -- -- -- 

49 kPa -- -- -- 25 31 40 50 61 79 
 
 
 
 
 
4.6 R410A-JÄÄHDYTYSAINEEN MÄÄRÄ / ÖLJYN MÄÄRÄ 
 
SMART-mallisto 

 

 
 
SMART.HP-mallisto 

MALLI  M.5 M.6 M.7 M.9 M.11 T.6 T.7 T.9 T.11 
  Jäähdytysaine  R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A 
  Jäähdytysaineen 
kokonaismäärä 

kg 1,50 1,75 2,90 3,00 3,00 1,75 2,90 3,00 3,00 
  Voiteluöljy (*) l 1,1 1,1 1,25 1,25 1,95 1,1 1,25 1,25 1,95 

 
MALLI  T.13 T.15 T.19 T.22 T.26 T.33 T.35 T.40 T.49 

  Jäähdytysaine  R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A 
  Jäähdytysaineen 
kokonaismäärä 

kg 4,00 4,60 6,30 7,00 8.60 8,70 8,90 9,30 10,30 
  Voiteluöljy (*) l 1,90 1,90 2,50 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 4,70 

 
(*) Mobil EAL Artic 22cc / ICI Emkarate RL32CF. Öljytyypit ovat vastaavia 
 
 

MALLI  M.5 M.6 M.7 M.9 M.11 T.6 T.7 T.9 T.11 

  Jäähdytysaine  R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A 
  Jäähdytysaineen 
kokonaismäärä 

kg 1,35 1,70 2,65 2,35 2,35 1,70 2,65 2,35 2,35 
  Voiteluöljy (*) l 1,1 1,1 1,25 1,25 1,95 1,1 1,25 1,25 1,95 

MALLI  T.13 T.15 T.19 T.22 T.26 T.33 T.35 T.40 T.48 
  Jäähdytysaine  R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A 
  Jäähdytysaineen 
kokonaismäärä 

kg 3,25 3,75 4,20 4,76 5,90 6,00 6.90 7,20 7,90 
  Voiteluöljy (*) l 1,90 1,90 2,50 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 4,70 
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4.7 KYLMÄAINEPIIRI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SMART 

SMART.HP 

1  puhallin 
2  ilmalauhdutuspatteri 
3  takaiskuventtiili (SMART.HP) 
4  paisuntaventtiili 
5  nestesäiliö (SMART.HP) 
6  suodatin 
7  näkölasi  
8  veden lämpötila-anturi  
9  veden paine-erokytkin 
10  levylämmönvaihdin, höyrystin 

11  lämmitin 
12  kääntöventtiili (SMART.HP) 
13  täyttökytkennät 
14  korkeapainekytkin 
15  kompressori 
16  kompressorin lämmitin 
17  matalapainekytkin 
18  paineanturi 
19  R410A täyttö- ja tyhjennys 
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5 LAITTEEN TARKASTUS JA KÄYNNISTYS 
 
5.1 ESIVALMISTUS ENSIMMÄISEEN KÄYNNISTYKSEEN 
Käynnistys pitkän sammutusajan jälkeen. 
Ennen käynnistystä varmista, että: 

- kaikki turvaehdot on huomioitu 
- kone on asianmukaisesti kiinnitetty pintaan, jolle se on asennettu 
- toimintaetäisyydet on huomioitu (ks. sivu 9) 
- nesteliitännät on tehty ohjekirjan mukaisesti 
- vesipiiri on täytetty ja ilmattu 
- vesipiirin venttiilit ovat auki 
- sähköliitännät on tehty oikein 
- jännite on 10 % toleranssissa laitteelle ilmoitetusta jännitteestä 
- laite on oikein maadoitettu 
- kaikki sähkö- ja vesiliitännät ovat kireät ja ne on tehty oikein. 

  
- laite on oikein maadoitettu 
- kaikki sähkö- ja nesteliitännät ovat kireät ja ne on tehty oikein. 

 
 
Laite on käynnistettävä ensimmäisen kerran vakioasetuksilla.  
Asetusten arvoja voidaan muokata vasta, kun kokeet on suoritettu loppuun.  
Ennen käynnistystä kytke laitteeseen virta ainakin kahdeksi tunniksi kytkemällä QF1 ja QS1 
asentoon ON ja asettamalla ohjauspaneeli HSW7 / ST500 asentoon OFF, jolloin kompressorin 
öljy lämpiää. 
  
 
5.2 ENSIMMÄINEN KÄYNNISTYS (kahden tunnin jälkeen) 

- varmista, että pääetäkytkin QF1 on asennossa OFF 
- varmista, että toisioetäkytkin SA1 on asennossa OFF 
- varmista, että etänäppäimistö A6 (jos asennettuna) on asennossa 

OFF 
 
 

SÄHKÖLIITÄNTÖJEN VIIMEISTELY: 
-  Irrota etupaneeli 

Mallista 5 malliin 15 
- Käytä kiinnikettä A sähkökaapelille ja kiinnikettä B muille ulkoisille 

johdoille. 
 

- Asenna tetupaneeli takaisin 
 
 

- Aseta pääkytkin QF1 (laitteen ulkopuolella) asentoon ON 
- Ohjauspaneelin HSW7 / ST500 LED-valo POWER syttyy ilmaisemaan, että laitteessa 

on jännite. 
 
 

 
Mallista 19 malliin 49 

- Avaa sähköpaneelin ovi kääntämällä QS1 asentoon OFF 
- Aseta kompressorin lämpökuormituskytkin QM1 asentoon ON 
- Sulje sähköpaneeli ja kiristä ruuvit 
- Käännä laitteen pääkytkin QS1 asentoon ON 
- Asenna tarkastuspaneeli takaisin 
- Aseta pääkytkin QF1 (laitteen ulkopuolella) asentoon ON 
- Ohjauspaneelin HSW7 / ST500 LED-valo POWER syttyy 

ilmaisemaan, että laitteessa on jännite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

B 
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5.3 LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTO JA KÄYTÖSTÄ POISTO 
- Aseta etänäppäimistö A6 (jos asennettu) asentoon ON. 
- Ota JÄÄHDYTYS- ja LÄMMITYS-toiminnot KÄYTTÖÖN ja POIS KÄYTÖSTÄ 

käyttämällä ohjauspaneelia HSW7 / ST500 tai etänäppäimistöä A6, jos sellainen on 
asennettuna. 

 
Jos tämän vaiheen aikana näytössä näkyy : 
E41 (HSW7) AL20 (ST500) tarkista veden virtausnopeus ja virtauskytkimen tai 
paine-erokytkimen liitännät (14-15). 

 
 
 
Käytä ohjauspaneelia avaamalla näytön suoja: 

- irrota ruuvi 1, 
- paina kohtia 2 yhtäaikaisesti ja nosta 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4  HSW7-OHJAUSPANEELI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Käyttöönotto:  

- Paina kuvassa olevan näppäimistön ON/OFF-näppäintä. 
 
  

- Laitteesta palautuva veden lämpötila näkyy näytössä. 

 
 

- Paina MODE-näppäintä kerran. 
 

 
Jäähdytyksen LED syttyy. 
Muutaman sekunnin jälkeen kompressorin 1 LED vilkkuu, kunnes 
kompressori käynnistyy 
 
Käytöstä poisto: 

- Paina kuvassa olevan näppäimistön ON/OFF-näppäintä. 
Arvonäyttö sammuu ja LED-valo POWER jää palamaan. 
 

 
 
 

Lämmitys-LED 

Kompressorin LED 

Sulatus LED 

Lämmittimen LED 

virta-LED

Jäähdytys-LED  

Näppäin:MODE / UP 

Näppäin:ON/OFF 
 RESET ALARM 
 DOWN 

Näyttö 
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- Vuodenajan vaihtuessa varmista, että käyttöolosuhteet ovat rajojen 
sisällä. 

- Tarkista, että kompressorin virransyöttö on alle teknisten tietojen 
taulukossa ilmoitetun enimmäismäärän. 

- Kolmivaihemalleissa tarkista, että kompressorin melutasot eivät ole 
epänormaaleita. Jos näin on, käännä yksi vaihe. 
Varmista, että jännite on määritettyjen rajojen sisällä, ja että 
kolmivaihelaitteissa vaiheiden välinen epätasapaino on alle 3 %. Tarkista, 
että kansi sulkeutuu asetusmenettelyn jälkeen. 

 
 
5.5  HSW7, KÄYTTÖPARAMETRIEN ASETTAMINEN 
 
ARVOJEN ASETTAMINEN 
Tehtaalla asetetut arvot ovat: jäähdytys 12 °C, läm mitys 40 °C. 
 

Arvoja voi muuttaa seuraavasti: 
- paina ON/OFF- ja MODE-painikkeita yhtäaikaisesti 1 

sekunnin ajan. Parametri SEt ilmestyy näyttöön 
- paina ON/OFF- ja MODE-painikkeita yhtäaikaisesti 1 

sekunnin ajan. Parametri Coo ilmestyy näyttöön 
 
- tuo lämmitystila näyttöön painamalla ylös- ja alas-

painikkeita. 
 

 
- paina ON/OFF- ja MODE-painikkeita yhtäaikaisesti 1 

sekunnin ajan. Parametri G01 ilmestyy näyttöön 
 
 
 
- aseta uusi arvo ylös- ja alas-painikkeilla 

 
poistu arvojen asetustilasta toimimalla seuraavasti: 

 
- paina ON/OFF- ja MODE-painikkeita yhtäaikaisesti 2 

sekunnin ajan 
 
 
 

 
- paina ON/OFF- ja MODE-painikkeita uudelleen yhtäaikaisesti yli 2 sekunnin ajan 

 
- paina ON/OFF- ja MODE-painikkeita uudelleen yhtäaikaisesti yli 2 sekunnin ajan 

 
Näyttöön tulee veden paluulämpötila: asetukset ovat valmiit. 
 
Voit näyttää laitteen tilan, hälytykset ja käyttötunnit palaamalla SEt-tasolle ja suorittamalla yllä 
kuvatut toimet. Valitse haluttu indeksi ylös- ja alas-painikkeilla. 
 

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIEN PARAMETRIEN LUETTELO  
 Parametri  Kuvaus  Mittayksikkö  Tehtaan 

asetus  SEt Jäähdytyksen asetus  °C 12 
SEt Lämmityksen asetus  °C 40 
TP Käyttötila arvo -- 
Err Hälytys arvo -- 
PAr Käyttöparametrit arvo -- 
Pss Salasana arvo -- 
OHr Käyttötunnit arvo -- 

 
Huomaa: parametrien asetuksen aikana KOMPRESSORIN ja LÄ MMITTIMEN LED-valot 
vilkkuvat vuorotellen SULATUS LED-valon kanssa.  
 
 
 
5.6  HSW7:N HÄLYTYSNÄYTÖT 
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VIKA SYY KORJAUS 

Arvonäytön lukema  
E00 

Ulkoinen kytkin OFF-
asennossa 
(automaattinen palautus) 

Käännä ulkoinen kytkin ON-asentoon 
Palauta kytkin 
Palauta hyppylanka liittimien 6 ja 7 väliin 
 

Arvonäytön lukema  
E01 

Korkeapainekytkin lauennut 
palautus käsin, kun 3 
aktivointia tunnin aikana 
 

Tarkista vika 
Palauta käsin 
 

Arvonäytön lukema  
E02 

Matalapainekytkin lauennut 
automaattinen palautus tunnin 
kolmen ensimmäisen 
laukeamisen jälkeen 
 

Tarkista vika 
 

Arvonäytön lukema  
 E03 

Kompressorin lämpösuoja 
lauennut, malli 5-15 (palautus 
käsin) 
 

Tarkista kompressorin moottori 
Palauta käsin 
 

Arvonäytön lukema  
E05 

Jäätymisen estohälytys 
(palautus käsin) 
 

Tarkista veden lähtölämpötila 
Tarkista veden virtaus 
Tarkista asetettu lämpötila 
 

Arvonäytön lukema  
E06 

Lähtevän veden anturin BT2 
toimintahäiriö 
(automaattinen palautus) 
 

Tarkista sähköliitännät 
Vaihda komponentti 
 

Arvonäytön lukema  
 E07 

Patterin anturin BT3 
toimintahäiriö 
(automaattinen palautus) 
 

Tarkista sähköliitännät 
Vaihda komponentti 
 

Arvonäytön lukema  
E40 

Paluuveden anturin BT1 
toimintahäiriö 
(automaattinen palautus) 
 

Tarkista sähköliitännät 
Vaihda komponentti 
 

Arvonäytön lukema  
E41 

Paine-erokytkin tai 
virtauskytkin lauennut 
automaattinen palautus tunnin 
kuuden ensimmäisen 
laukeamisen jälkeen 

Tarkista, onko veden virtaus riittävä 
Tarkista, onko vesipiirissä ilmaa 
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5.7  ST500-OHJAUSPANEELI 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NÄPPÄIMET JA NIIDEN TOIMINNOT  
  

Näppäin Kuvaus 
Näppäin 

Paina kerran 
(paina ja vapauta)  

Näppäin 
(käynnistyvä 

toiminto) 

Paina ja vapauta 
(paina noin 
3 sekuntia) 

 

YLÖS 
·  Lisää arvoa 
·  Siirtyy seuraavaan 

otsikkoon 

 
(Huurteenpoiston 

aktivointi 
käsin)  

 

ALAS  
·  Vähentää arvoa 
·  Siirtyy edelliseen 

otsikkoon 

 

(Paikallinen ON/OFF)  

 
Esc (poistu) 

 
(Tallentamatta 

uusia asetuksia) 
 

·  Poistu tallentamatta 
uusia asetuksia 

·  Palaa edelliselle tasolle 
 (Vaihda tilaa)  

 
 
 
 
 

Set 
Vahvista 

(tallenna uudet 
asetukset) 

 

·  Vahvistaa arvon / 
poistu ja tallenna uudet 
asetukset 

·  Siirry seuraavalle 
tasolle (avaa kansio, 
alikansio, parametri, 
arvo) 

·  Avaa tilavalikko 

 

(Päänäyttö)  

KAIKKI  ·  Hälytyksen kuittaus   

 
 
 
 
 

Kello Näppäin:YLÖS / SULATUS

Näppäin:ALAS / ON/OFF
Näppäin: SET / DISPLAY 

Pumpun LED 

Lauhduttimen tuulettimen LED  

Ei käytössä 

Ei käytössä Sulatus LED 

Ei käytössä

Kompressorin LED 

Energiansäästö 

Huurteenpoisto 

Valmiustila 

Hälytys

Lämmitys

Jäähdytys

Näppäin: ESC / MODE 

Näyttö
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5.8 ST500, KÄYTTÖPARAMETRIEN ASETTAMINEN 
 
Kun ST500 kytketään päälle ensimmäisen kerran, suoritetaan testi, jolla tarkistetaan lamppujen 
tila ja oikea toiminto.   
 
Testi kestää muutaman sekunnin. Tämän lyhyen ajan kuluessa kaikki LED-valot ja numerot 
vilkkuvat yhtä aikaa.  
Testin jälkeen näytetään seuraavat arvot ennalta tehtyjen asetusten mukaisesti:  

·  aika,   
·  todellinen arvo  
·  parametrin arvo  
·  valitun analogisen tulon arvo (AI1-AI4)   

  
Käyttöönotto:  

- Paina kuvassa olevan näppäimistön ON/OFF-näppäintä (3 
sekuntia). 
 
  

- Laitteesta lähtevä veden lämpötila näkyy 
näytössä. 

 
 
Käytöstä poisto: 

- Paina kuvassa olevan näppäimistön ON/OFF-näppäintä (3 
sekuntia).  
 

- Arvonäyttö sammuu ja LED-valo POWER jää 
palamaan. 
 

 
 

- Vuodenajan vaihtuessa varmista, että käyttöolosuhteet ovat rajojen sisällä. 
- Tarkista, että kompressorin virransyöttö on alle teknisten tietojen taulukossa 

ilmoitetun enimmäismäärän. 
- Kolmivaihemalleissa tarkista, että kompressorin melutasot eivät ole 

epänormaaleita. Jos näin on, käännä yksi vaihe. 
      Varmista, että jännite on määritettyjen rajojen sisällä, ja että kolmivaihelaitteissa    
      vaiheiden välinen epätasapaino on alle 3 %. Tarkista, että kansi sulkeutuu 

asetusmenettelyn jälkeen. 
 
 
PÄÄVALIKKO  
- Voit avata [disp]-valikon ja muokata näytön asetuksia 

pitämällä Set-näppäimen painettuna vähintään 3 sekunnin 
ajan. 

- Edellisen näytön vilkkuva valikko avautuu (rtC eli 
nykyinen aika).  

- Voit muokata näyttöä selaamalla valikkoa ylös- ja alas-näppäimillä ja vahvistaa 
valinnat Set-näppäimellä.  

- Valittuasi haluamasi näytön vahvista valinta Set-näppäimellä.  
- Palaat automaattisesti päänäyttöön.   

  
 
KÄYTTÖTILAVALIKKO  
Käyttötiloja on kolme erilaista:  

·  Valmiustila (StbY)  
·  Lämmitystila (HEAT)  
·  Vain jäähdytys -tila (COOL)  

   
 
- Voit vaihtaa käyttötilaa pitämällä Mode-näppäintä 

painettuna vähintään kahden sekunnin ajan  
- Näyttöön tulee vilkkuva valikko, jossa näkyvat arvot 

StbY (valmius), HEAt (lämmitys) ja COOL (jäähdytys).  
- Valitse haluamasi käyttötila ja paina Set-näppäintä.   
- Palaat automaattisesti päänäyttöön ja huomaat, että Stby-LED on sammunut ja COOL-

LED on syttynyt.   
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KELLON ASETUS (CL) 
- Voit asettaa laitteen kellon painamalla 

päänäytössä Set-näppäintä.   
- Yksi Set-näppäimen painallus avaa luettelon, 

jossa on eri kansioita.   
- Selaa ylös- ja alas-näppäimillä, kunnes löydät 

CL-kansion.   
- Avaa CL-valikko Set-näppäimellä.   
- Kun siirryt tähän valikkoon, näytössä näkyy 

HOUr. Valitse aika, päiväys tai vuosi ylös- ja alas-näppäimillä.   
- Kun olet valinnut, mitä haluat asettaa, avaa valitun muuttujan muokkausvalikko Set-

näppäimellä (*).   
(*) pidä painettuna noin 3 sekuntia  

- Aseta aika, päiväys tai vuosi syöttämällä tarvittava arvo ylös- ja alas-näppäimillä.   
- Painamalla Esc-näppäintä voit poistua kellon asetusvalikosta ja palata päänäyttöön.   
- Paina Set-näppäintä päänäytöstä  

 
  
ASETUSTEN (SP) MUUTTAMINEN 
- Voit muuttaa laitteen asetusarvoja painamalla päänäytössä Set-näppäintä.   
- Yksi Set-näppäimen painallus avaa luettelon, 

jossa on eri kansioita. Selaa ylös- ja alas-
näppäimillä, kunnes löydät SP-kansion.  

- Avaa SP-kansio Set-näppäimellä.   
- Ensimmäisessä näytössä näkyy ylös- ja alas-

näppäimillä selattaessa ensin COOL (jäähdytys) 
ja sitten HEAT (lämmitys).  

- Oletetaan, että haluat muuttaa jäähdytystilan 
asetusta.  

- Valitse valikosta COOL ja paina Set-näppäintä.   
- Laite näyttää nykyisen asetuksen (esim. 12.0 °C).  
- Lisää tai vähennä asetusta ylös- ja alas-näppäimillä.  
- Jos haluat esimerkiksi muuttaa arvoksi 12,5 °C, pa ina nuoli ylös -näppäintä, kunnes arvo 

on haluamasi.   
- Kun olet saavuttanut halutun arvon, paina Set-näppäintä. Laite tallentaa arvon 12,5 °C.  
- Palaa päänäyttöön painamalla Esc-näppäintä tai odota, että jokaisen valikon 15 sekunnin 

aikakatkaisu tulee täyteen.  
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5.9  ST500:N HÄLYTYSTAULUKKO 
 

NÄYTTÖ SYY 

Er00 Yleishälytys  
 Er01 

 
Korkea paine (digitaalinen)  
 Er03 

 
Korkea paine (analoginen) 
 Er05 

 
Matala paine (digitaalinen)  
 Er07 

 
Matala paine (analoginen)  
 Er09 

 
Ei kylmäainetta  
 Er10 Kompressorin 1 lämpösuoja 
 Er11 Kompressorin 2 lämpösuoja  
 Er15 Kompressorin 1 öljynpainekytkin 
 Er16 Kompressorin 2 öljynpainekytkin  
 Er20 Virtauskytkin  
 Er21 Pumpun lämpösuoja  
 Er25 Ulkoisen piirin virtauskytkin  
 Er26 Ulkoisen piirin pumpun lämpösuoja  
 Er30 Sulatus 
 Er31 Ulkoisen piirin sulatus  
 Er35 Korkea lämpötila  
 Er40 Puhaltimen lämpösuoja  
 Er41 Ulkoisen piirin puhaltimen lämpösuoja  
 Er45 Virhe, kello viallinen  
 Er46 Virhe kellon asetuksessa  
 Er47 ST500-etänäppäimistön tiedonsiirtovirhe  
 Er50 Sisäisen vaihtimen sähkölämmittimen lämpökytkin 1  
 Er51 Sisäisen vaihtimen sähkölämmittimen lämpökytkin 2 
 Er52 Ulkoisen vaihtimen sähkölämmittimen lämpökytkin  
 Er56 Lisälämmittimien lämpökytkin  
  Er60 Sisäisen vaihtimen veden/ilman sisääntulolämpötilan anturi viallinen  
 Er61 Sisäisen vaihtimen veden/ilman lähtölämpötilan anturi viallinen  
 Er62 Ulkoisen vaihtimen lämpötila-anturi viallinen  
 Er63 Ulkoisen vaihtimen veden tulolämpötila-anturi viallinen  
 Er64 Ulkoisen vaihtimen veden lähtölämpötila-anturi viallinen  
 Er68 Ulkoinen lämpötila-anturi viallinen  
 Er69 Korkeapaineanturi viallinen  
 Er70 Matalapaineanturi viallinen  
 Er73 Dynaamisen asetusarvon input virheellinen   
 Er74 Sisäisen vaihtimen anturi viallinen  
 Er75 Ulkoisen vaihtimen anturi viallinen  
 Er80 Konfigurointivirhe 
e di Configurazione Er81 Kompressori 1 ylittänyt käyttötuntinsa -viesti  
 Er82 Kompressori 2 ylittänyt käyttötuntinsa -viesti  
 Er85 Pumppu 1 ylittänyt käyttötuntinsa -viesti 
 Er86 Pumppu 2 ylittänyt käyttötuntinsa -viesti 
 Er90 Hälytyshistorian tallennusmäärä ylitetty -viesti  
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5.10  HSW7:N / ST500:N KÄYTTÖOMINAISUUDET 
  
JÄÄHDYTYKSEN ASETUSARVO 
(tehdasasetus) = 12 °C, hystereesi = 3°C. 
Kompressori käynnistyy, kun veden lämpötila on yli 15 °C. 
Kompressori sammuu, kun veden lämpötila on alle 12 °C. 
 
LÄMMITYKSEN ASETUSARVO 
(tehdasasetus) = 40 °C, hystereesi = 3 °C. 
Kompressori käynnistyy, kun veden lämpötila on alle 37 °C. 
Kompressori sammuu, kun veden lämpötila on yli 40 °C . 
Tilapäisen sähkökatkoksen jälkeen laite palautuu aiempaan käyttötilaansa. 
 
KOMPRESSORIN KÄYNNISTYSVIIVE 
Kaksi toimintoa estää kompressoria käynnistymästä liian usein 

- Vähimmäisaika edellisestä sammutuksesta 180 sekuntia. 
- Vähimmäisaika edellisestä käynnistyksestä 300 sekuntia. 

 
PUMPPU 
Elektroniikkakortilla on pumpun ohjauslähtö. Pumppu käynnistyy, kun laitteeseen kytketään virta 
ja vähintään 60 sekuntia ennen kompressorin käynnistymistä. Se pysähtyy 60 sekuntia laitteen 
sammutuksen jälkeen. 
Kun vesivirtaus on täydessä nopeudessa pumpun käytyä 60 sekuntia, käynnistyvät 
vesivirtauksen hälytystoiminnot (paine-erokytkin ja virtauskytkin). 
 
PUHALTIMIEN NOPEUDEN OHJAUS 
Jotta laite toimisi oikein eri ulkolämpötiloissa, mikroprosessori ohjaa puhaltimien nopeutta 
paineanturin lukeman perusteella. Näin lämmönvaihtoa voidaan lisätä tai vähentää niin, että 
tiivistymis- ja haihtumispaine pysyy käytännössä vakiona. 
Puhaltimet toimivat kompressorista riippumatta. 
 
JÄÄTYMISEN ESTOHÄLYTYS 
Jotta estetään veden jäätyminen ja levylämmönvaihtimen vaurioituminen, mikroprosessori 
sammuttaa kompressorin, jos lämmönvaihtimen lähdöstä mitattu lämpötila on alle +3 °C. 
Jäätymisen eston lämpötilan asetusta voi muuttaa vain valtuutettu huolto sen jälkeen kun on 
varmistettu, että vesipiiri sisältää jäänestoainetta. 
Tämän hälytyksen laukeaminen sammuttaa kompressorin, mutta pumppu pysyy käynnissä. 
Normaalin toiminnan palauttaminen edellyttää, että veden lähtölämpötila on yli +7 °C. Palautus 
tehdään käsin. 
 
VEDEN VIRTAUSHÄLYTYS 
Mikroprosessori mahdollistaa veden virtaushälytyksen laitteessa vakiona olevan paine-
erokytkimen sekä veden syöttöputkistoon asennettavan virtauskytkimen avulla. 
Tämä turvalaite voi laueta, kun pumppu on käynyt ensimmäiset 60 sekuntia ja veden virtauksen 
tulisi olla normaali. 
Tämän hälytyksen laukeaminen sammuttaa kompressorin, mutta pumppu pysyy käynnissä. 
Normaali toiminta palautetaan kytkemällä hälytyksen kontakti pois vähintään viiden sekunnin 
ajaksi. 
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6 YLLÄPITO 
  
6.1 SAMMUTTAMINEN PITKÄKSI AJAKSI 
Mikäli on oletettavaa, ettei laitetta käytetä pitkä än aikaan 
Tee seuraavat toimet jäähdyttimen sammutuksen jälkeen: 

- Varmista, että ulkoinen kytkin SA on OFF-asennossa, tai irrota laite virransyötöstä. 
- Varmista, että etänäppäimistö (jos asennettuna) on asennossa OFF. 
- Käännä kytkimet QF ja QS asentoon OFF 
- Kytke sisäterminaaliyksiköt pois käytöstä kääntämällä kunkin laitteen kytkin OFF-

asentoon. 
- Sulje vesiventtiilit. 

  
Mikäli ulkolämpötila saattaa laskea alle nollan, on olemassa jäätymisvaara. 
Vesipiiri TULEE TYHJENTÄÄ JA SULKEA (tyhjennettäessä lämpöpumppukäytön 
jälkeen ole varovainen, sillä vesi voi olla kuumaa), tai piiriin tulee lisätä 
jäänestoainetta valmistajan suosituksen mukaan. 

 
 
6.2 NORMAALI YLLÄPITO 
Älä koskaan puhdista laitetta, ennen kuin olet katkaissut sen päävirransyötön. 
 
Mallista 5 malliin 15 
Liittimissä 10, 11, 12 ja 13 voi olla virtaa senkin jälkeen, kun laitteen virta on katkaistu.  
Tarkista näiden liittimien jännite, ennen kuin jatkat. 
 
Säännöllinen ylläpito on olennaista, jotta laitteen toiminta- ja energiatehokkuus voidaan 
ylläpitää. Teknisen huoltopalvelun ylläpito-ohjelmaa tulee noudattaa. Siihen sisältyy vuosihuolto, 
jossa tehdään seuraavat toimenpiteet ja tarkastukset: 

- Vesipiirin täyttö 
- Vesipiirin ilmakuplien tarkastus 
- Turvalaitteiden toiminnan tarkastus 
- Virransyötön jännitteen tarkastus 
- Ottovirran tarkastus 
- Sähkö- ja nesteliitäntöjen tiiveyden tarkastus 
- Kompressorin kontaktorin kunnon tarkastus 
- Levylämmönvaihtimen lämmityksen tehokkuuden tarkastus 
- Käyttöpaineen, ylikuumennuksen ja alijäähdytyksen tarkastus 
- Kompressorin lämmityksen tehokkuuden tarkastus 
- Rivoitetun patterin puhdistus (*) 
- Tuulettimen säleiköiden puhdistus 
- Kondenssiveden keräysastian puhdistus (jos asennettu). 
- (*) Lämpöpumpuille nämä tarkastukset tulee tehdä neljännesvuosittain. 

 
 

Jos laite on asennettu lähelle merta, tulee ylläpitotoimien välit puolittaa. 
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6.3 YLIMÄÄRÄINEN HUOLTO  
Älä koskaan huolla laitetta, ennen kuin olet katkaissut sen päävirransyötön. 
 
Mallista 5 malliin 15 
Liittimissä 10, 11, 12 ja 13 voi olla virtaa senkin jälkeen, kun laitteen virta on katkaistu.  
Tarkista näiden liittimien jännite, ennen kuin jatkat. 
 
KEMIALLINEN PESU 
Levylämmönvaihtimen kemiallista pesua suoritellaan 3 vuoden käytön välein. Saat ohjeet tähän 
toimenpiteeseen ottamalla yhteyttä tekniseen tukipalveluun. 
 
KYLMÄAINEEN MÄÄRÄ 
Kone on täytetty R410a-kaasulla ja testattu tehtaalla. Normaaliolosuhteissa huollon ei tarvitse 
tarkistaa kaasun määrää. Aikaa myöden liitoksiin voi kuitenkin muodostua pieniä vuotoja, joista 
kylmäainetta häviää,  mikä heikentää laitteen toimintaa.  
Tässä tapauksessa kylmäainevuodot tulee paikantaa ja korjata, ja piiri tulee täyttää uudelleen. 
Toimi seuraavasti: 
 

- Tyhjennä ja kuivaa koko jäähdytysainepiiri kytkemällä tyhjiöpumppu matala- ja 
korkeapaineeseen ja käyttämällä pumppua, kunnes alipainemittarin lukema on noin 10 
Pa. Odota muutama minuutti ja tarkista, ettei arvo nouse yli 200 Pa. 
 

- Yhdistä jäähdytyskaasusylinteri tai täyttösylinteri matalapainelinjan painemittarin 
liitäntään. 

 
- Täytä kylmäainetta laitteen tyyppikilvessä olevan määrän mukaisesti. 

 
- Tarkista aina tulistus -ja alijäähdytysarvot. Laitteen nimellisolosuhteissa näiden tulisi 

olla välillä 5-10 °C ja 4-8 °C. 
 

- Muutaman tunnin käytön jälkeen tarkista näkölasista piirin kuivuus (kuiva = vihreä). 
 

 
Osittaisissa vuototapauksissa piiri tulee tyhjentää täysin ennen uutta täyttöä 

 
Tiiveyskokeet tai vuodonetsintä tulee suorittaa ainoastaan R410A-
jäähdytyskaasulla ja sopivalla vuodonetsintälaitteella. 
 
Jäähdytyspiiriä ei saa täyttää muulla jäähdytysaineella kuin sivulla 18 
ilmoitetulla. Muun jäähdytysaineen käyttö saattaa vahingoittaa kompressoria. 
 
Happea, asetyleeniä tai muita syttyviä tai myrkyllisiä kaasuja ei saa milloinkaan 
käyttää jäähdytysainepiirissä, sillä ne voivat aiheuttaa räjähdyksen tai 
myrkytyksen. 
 
Öljynä tulee käyttää ainoastaan sivulla 18 mainittuja. Muiden öljyjen käyttö voi 
vahingoittaa kompressoria. 

 
R407C-jäähdytysaine tulee täyttää ainoastaan nestemäisessä olomuodossa. 
 
Käyttöolosuhteet, jotka poikkeavat nimellisolosuhteista, voivat tuottaa hyvin 
erilaisia tuloksia. 

 
 
 
6.4 HÄVITTÄMINEN 
Laite tulee hävittää maan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 
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7  VIANETSINTÄ 
 

VIKA SYY KORJAUS 

Kone ei käynnisty 

Ei jännitettä 
Tarkista jännite 
Tarkista ennen laitetta asennetut 
turvajärjestelmät 

Pääkytkin OFF-asennossa 
Ulkoinen kytkin (jos asennettu) OFF-asennossa 
Ohjauspaneeli OFF-asennossa 
Laitteen pääkytkin OFF-asennossa 
Kompressorin lämpösolenoidikytkin OFF-
asennossa 

Käännä ON-asentoon 

Syöttöjännite liian alhainen Tarkista sähkölinja 

Kontaktorin kela viallinen 
Elektroniikkakortti viallinen 
Käynnistyskondensaattori viallinen (jos asennettu) 
Kompressori viallinen 

Vaihda komponentti 

Riittämätön jäähdytys- tai lämmitysteho 
Jäähdytysainetta puuttuu 
Laitteen koko väärä 
Käyttö suositeltujen rajojen ulkopuolella 

Tarkista 

Kompressori pitää melua  
Nestettä palaa kompressoriin 
Virheellinen asennus Tarkista 

Vaihe kääntynyt (vain kolmivaihelaitteet) Käännä yksi vaihe 

Melu ja värinä  

Kosketus kahden metalliosan välillä Tarkista 

Heikot perustukset Korjaa 

Löysät ruuvit Kiristä ruuvit 
 

Kompressori pysähtyy 
 

Liiallinen syöttöpaine 
Alhainen imupaine 
Matala jännite 
Sähkökytkennät eivät tarpeeksi kireällä 
Käyttö sallittujen rajojen ulkopuolella 

Tarkista  

Painekytkinten virheellinen toiminta Vaihda komponentti 

Lämpökatkaisu lauennut Tarkista syöttöjännite 
Tarkista kelojen eristys 

Korkeapaine 
(yli 3,5 MPa)*  

Korkea ulkoisen veden lämpötila 
Korkea veden tulolämpötila 

Tarkista 

Riittämätön ilmavirtaus 
Riittämätön veden virtaus 

Tarkista tuulettimen toiminta 
Tarkista pumpun toiminta 

Viallinen puhaltimien säätö Tarkista 

Ilmaa vesipiirissä Poista ilma 

Kylmäainetta liikaa Tarkista 

Matalapaine 
(alle 1,8 MPa)* 

Matala ulkoilman lämpötila 
Matala veden tulolämpötila Tarkista 

Kosteutta kylmäainepiirissä 
(näkölasi - kosteus = keltainen) 

Tyhjennä jäähdytysainepiiri, luo alipaine 
ja täytä 

Viallinen tuulettimen ohjaus Tarkista 

Ilmaa vesipiirissä Poista ilma 

Kaasua ei tarpeeksi Tarkista 

Korkea imupaine 
(yli 1.7 MPa)**  

Korkea ulkoilman lämpötila 
Korkea veden tulolämpötila 
Paisuntaventtiili viallinen tai liikaa auki 

Tarkista 

Alhainen imupaine 
(alle 0,62 MPa)* 

Matala käyttöveden tulolämpötila 
Matala ulkoisen veden tulolämpötila 
Paisuntaventtiili viallinen tai tukossa 
Vedensuodatin tukossa 
Levylämmönvaihdin tukossa 

Tarkista 

 
(*) Arvot ovat suuntaa-antavia.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tekniset tiedot ja mitat eivät ole sitovia. 

RC GROUP varaa oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. 
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